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1 Objeto
El presente proyecto tiene por objeto el desarrollo en Matlab de un sistema para la co-
municacio´n y el control automa´tico de una planta de nivel de lı´quidos y la posterior deteccio´n
de posibles anomalı´as, empleando para esto u´ltimo un algoritmo del a´mbito del aprendizaje
computacional.
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2 Alcance
1. Desarrollo de un regulador de tipo PID en Matlab para el control de la planta.
2. Desarrollo de un sistema de comunicacio´n entre la planta y el usuario mediante la utili-
zacio´n de una tarjeta de adquisicio´n de datos.
3. Ana´lisis de los posibles algoritmos de deteccio´n de anomalı´as a utilizar y su aplicacio´n
en el a´mbito de la planta.
4. Realizacio´n de pruebas en diversas condiciones de trabajo y ana´lisis de los resultados
obtenidos en la planta de laboratorio.
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3 Antecedentes
En este capı´tulo se describe la planta que se utiliza para el presente proyecto y los conoci-
mientos previos a la realizacio´n del presente trabajo. Se habla tambie´n del control automa´tico
y los reguladores PID ya que se realiza el control de esta planta de laboratorio mediante un
regulador PID y tambie´n se trata el tema de la Inteligencia Artificial, que mediante una red
neuronal artificial se ha utilizado para confeccionar el sistema de deteccio´n de anomalı´as.
3.1. Planta de laboratorio
La planta que vemos en la figura 3.1.0.1, situada en el Laboratorio de Optimizacio´n y Con-
trol de la Escuela Universitaria Polite´cnica de la Universidade da Corun˜a, ha sido utilizada
antes del presente trabajo para mu´ltiples pra´cticas de Ingenierı´a de Control y diferentes pro-
yectos por lo que su funcionamiento esta´ contrastado. Su control se realiza desde Matlab y a
trave´s, o bien de una tarjeta de adquisicio´n de datos o de un Arduino. En este caso se utilizara´
una tarjeta de la marca National Instruments y modelo USB-6008. Como su nombre indica,
esta se comunica con el ordenador mediante USB.
La planta cuenta con dos depo´sitos de agua que llamaremos D1 y D2. D2 esta´ inicialmente
vacı´o y D1 lleno de agua. Cuando desde el ordenador se envı´a una sen˜al mediante la tarjeta
a la planta, esta le llega entre 0 y 10V a un variador (V) Altivar 31 de la marca Schneider. Al
recibir esta sen˜al, el variador, de 0.5 caballos de potencia, comienza a alimentar una bomba
de agua entre 0 y 50 Hz. La bomba en ese momento recoge agua del depo´sito D1 y la bombea
hasta D2. Este segundo depo´sito esta´ comunicado a su vez con el primero mediante dos
tuberı´as: la primera tiene una llave de paso manual normalmente cerrada y la segunda, de
menos dia´metro, comunica los dos depo´sitos directamente por lo que siempre que haya agua
en D2, fluira´ hacia D1.
En D2 hay 3 sensores. Dos de ellos, de tipo bolla, son de seguridad y se emplean para
que el agua no sobrepase los lı´mites del depo´sito. No se puede leer su estado desde fuera.
El tercero, un sensor de ultrasonidos (S18UUA de la marca Banner ), se utiliza para medir la
cantidad de agua que hay en el depo´sito. Este envı´a una sen˜al de 0 a 10V a la tarjeta y de ahı´
al ordenador, donde se interpretara´ la lectura y se adaptara´ a las necesidades del programa.
En D1 tambie´n hay un sensor de tipo bolla que para la planta en caso de que se acabe el
agua.
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Figura 3.1.0.1 – Planta de agua en el laboratorio
3.2. Control
El Control es indispensable en cualquier planta industrial y se ocupa de mantener a un
sistema en las condiciones deseadas en base al estado de sus variables. Esta rama de la
ingenierı´a nace a mediados del siglo XX con aportaciones de autores como Rudolf Kalman,
Norbert Wiener y David G. Luenberger[i] y avanza durante de´cadas hasta la actualidad, donde
se emplean ordenadores, auto´matas o microcontroladores para realizar el control. De esta
forma se han mejorado las condiciones de muchos operarios en sus puestos de trabajo ası´
como se han agilizado sus procesos.
3.2.1. Control discreto
Hoy en dı´a la mayorı´a del control se realiza de forma digital debido al bajo coste de los
sistemas electro´nicos y a las ventajas de tratar sen˜ales digitales. Adema´s, los programas son
muy flexibles y tienen una gran capacidad para la toma de decisiones. En el presente trabajo,
debido a la parte de deteccio´n de anomalı´as, serı´a impensable un control analo´gico, por lo que
se ha disen˜ado un regulador PID digital.
3.2.1.1. Regulador PID
El primer gran avance en el campo del control discreto se produce en el siglo XX de la
mano de Nicholas Minorsky, que publica Estabilidad direccional de cuerpos dirigidos automa´ti-
camente donde analiza las caracterı´sticas de los reguladores de tipo PID. En dicha publicacio´n
describe co´mo aplicar las tres partes del regulador para el gobierno de la direccio´n del buque
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estadounidense USS New Mexico. Por ello se le considera inventor de los reguladores tipo
PID.
Estos reguladores son los ma´s utilizados en el presente en la industria. Consta de tres
partes: la proporcional, la derivativa y la integral. Cada una de estas partes tiene una funcio´n
dentro del controlador.
Figura 3.2.1.1 – Diagrama de bloques de un regulador PID
Parte proporcional[2]
Es el producto del error en el instante anterior por una constante llamada constante
proporcional (((K))).
Parte integral
Es el producto del error en el instante anterior por una constante llamada constante
proporcional (((K))) y adema´s por la inversa de la constante integral (((Ti))) multiplicada
por la integral del error.
Parte derivativa
Es el producto del error en el instante anterior por una constante llamada constante pro-
porcional (((K))) y adema´s por la constante derivativa (((Td))) multiplicada por la derivada
del error.
3.3. Inteligencia artificial
La inteligencia artificial tiene como objetivo el desarrollo de me´todos que doten de un com-
portamiento inteligente a las ma´quinas. En realidad, el concepto de inteligencia artificial no es
tan reciente como parece. Desde los tiempos de Alan Turing (al que se considera el padre
de la misma) y la construccio´n de su dispositivo Bombe, que permitio´ descifrar los co´digos de
la ma´quina Enigma alemana, han pasado ma´s de setenta an˜os. Hoy en dı´a los sistemas de
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inteligencia artificial son parte de la vida cotidiana (reconocimiento de voz, control de sistemas,
drones,...). La parte de la inteligencia artificial de la que se ocupa el presente trabajo son las
redes neuronales artificiales.
3.3.1. Redes neuronales artificiales
Una red neuronal es un modelo computacional formado por una gran cantidad de unidades
neuronales simples. El comportamiento es parecido al observado en los axones de las neuro-
nas en los cerebros biolo´gicos. Cada unidad neuronal esta´ conectada con muchas otras y los
enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el estado de activacio´n de las neuronas adya-
centes. Cada neurona opera individualmente empleando funciones de suma. Existe un umbral
en cada conexio´n y en la propia unidad, de forma que la sen˜al debe superar un lı´mite antes
de propagarse a otra neurona. Estos sistemas aprenden y se forman a sı´ mismos, en lugar
de ser programados de forma explı´cita, y destacan en a´reas donde la deteccio´n de patrones o
caracterı´sticas es difı´cil de expresar con la programacio´n tradicional.
Las neuronas se agrupan por capas como se puede ver en la figura 3.3.1.1.
Figura 3.3.1.1 – Esquema de una red neuronal
Las redes neuronales se entrenan con los datos de entrenamiento[5]. Estos datos han sido
etiquetados antes por un experto humano como funcionamientos normales. El objetivo del
entrenamiento de la red es optimizar los pesos W (1) y W (2) que se ven en la figura 3.3.1.1
para que despue´s esta detecte un dato de funcionamiento ano´malo cuando se le introduzcan
datos de test. Para el aprendizaje, estos sistemas emplean habitualmente algoritmos iterativos
con el objetivo de reducir cierta funcio´n objetivo basado en un error en la salida de la red.
Este aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. En este caso, un experto humano
etiqueta los datos como ano´malos o normales por lo que el aprendizaje es supervisado.
Una red neuronal puede estar alimentada de forma cı´clica o recurrente. La que se elige en
este caso, el autoencoder, tiene alimentacio´n hacia delante.
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4.2. Software utilizado
4.2.1. Software de ca´lculo
Matlab R2014a 32-bit.
4.2.2. Software de edicio´n
Para redactar el presente trabajo se ha utilizado el lenguaje de edicio´n Latex. Para ello ha
sido necesario contar con los siguientes programas:
TexnicCenter: Editor de latex.
Miktex: Compilador de Latex.
Adobe Reader: Visualizador de PDF.
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4.3. Otras referencias
[i] Orı´genes del PID, Organizacio´n, [Consulta 16 octubre 2017]. Disponible en: https://
poloestable.wordpress.com/2009/11/02/origenes-del-pid/
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5 Definiciones y abreviaturas
AUC: A´rea debajo de la curva.
Consigna: valor final al que se desea llegar en un sistema de control.
DAQ: Data AcQuisition.
PDF: Portable Document Format.
PID: Proporcional-Integral-Derivativo.
ROC: Receiver Operating Characteristic.
SP: Set Point. Sino´nimo de consigna.
USB: Universal Serial Bus.
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6 Requisitos de disen˜o
Se realizara´ un regulador PID con tiempo de muestreo constante de 1 segundo. Cada valor
de consigna utilizado dispondra´ de unos para´metros diferentes, calculados para cada caso.
Adema´s, se integrara´ un algoritmo de deteccio´n de anomalı´as con una red neuronal que
detectara´ el comportamiento ano´malo del sistema en base a los datos de salida del mismo y a
un umbral, establecido por el desarrollador, que dicta el lı´mite entre un dato ano´malo y un dato
de funcionamiento normal.
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7 Ana´lisis de las soluciones
En este capı´tulo se van a analizar las soluciones empleadas para cada parte del sistema
de deteccio´n de anomalı´as. Desde el me´todo de comunicacio´n entre la planta y el software
hasta el tipo de red neuronal utilizada pasando por aspectos de disen˜o del regulador PID.
7.1. Comunicacio´n Matlab-Planta
Para la comunicacio´n entre la planta y la DAQ se emplean cuatro scripts ya desarrollados
anteriormente:
DAQ Start: inicia la comunicacio´n con la tarjeta.
DAQ Stop: interrumpe la comunicacio´n con la tarjeta.
DAQ Read: devuelve un valor entre 0 y 100 correspondiente al tanto por ciento de llenado
del tanque D2.
DAQ Write: envı´a un valor entre 0 y 100 correspondiente al tanto por ciento de potencia
que se quiere emplear en la bomba.
7.2. Constante derivativa
Una vez calculada la constante derivativa Td se ha decidido multiplicarla por 2 para au-
mentar su efecto. Esta decision se ha tomado en base a la experiencia en trabajos anteriores
en donde se mejoran las especificaciones temporales del sistema notablemente. En la figura
7.2.0.1 se puede ver la respuesta del sistema con un PID con las constantes calculadas segu´n
las fo´rmulas de Ziegler Nichols modificadas para poca sobreoscilacio´n.
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Figura 7.2.0.1 – PID con Td calculada
Si ahora se dobla esa Td con el resto de para´metros iguales en el mismo PID la respuesta
es la de la figura 7.2.0.2.
Figura 7.2.0.2 – PID con Td doble
Se puede ver como mejoran la sobreoscilacio´n y el tiempo de establecimiento, por eso se
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toma la decisio´n de modificar este para´metro.
7.3. Seleccio´n del tipo de regulador
A la hora de escoger el tipo de regulador que se desea, se elige el de tipo PID en base a
la experiencia que hay sobre esta planta obtenida en trabajos precedentes: es un sistema con
poca inercia, un P o un PD generarı´a un error de posicio´n elevado y el PI no mantendrı´a bien
todas las especificaciones en el tiempo.
7.4. Red de neuronas empleada
Entre todas las opciones de redes de neuronas artificiales se ha escogido un autoencoder[5]
debido al problema que se quiere resolver: la deteccio´n de anomalı´as. Un autoencoder es una
Red Neuronal simple, con solo tres capas: la de entrada, la de salida y la oculta. Esta´ entrena-
da para reconstruir las entradas a las salidas. Evidentemente esta reconstruccio´n no es exacta
ya que la capa oculta filtra la informacio´n que no le parece relevante, priorizando los datos
que le parecen ma´s u´tiles. Para esta reconstruccio´n se siguen dos procesos: codificacio´n y
decodificacio´n. A medida que se desarrolla el proceso de entrenamiento se va minimizando el
error de reconstruccio´n entre la entrada y salida, obteniendo ası´ la nueva funcio´n aprendida.
Como en este tipo de redes se busca copiar la entrada en la salida, es fundamental que
ambas tengan las mismas dimensiones.
Este tipo de red es muy utilizado para generacio´n de caracterı´sticas como la clasificacio´n y
deteccio´n de lesiones en ima´genes me´dicas. En el caso del presente trabajo tambie´n se busca
generar una caracterı´stica, la anomalı´a, otro motivo por el que se utiliza este tipo de red.
Figura 7.4.0.1 – Autoencoder
Como se puede comprobar con el presente trabajo, una red neuronal de este tipo aporta
informacio´n muy precisa y comete poco error. Esto le da ventaja frente a un sistema cla´sico
en el que las reglas para que un valor fuese declarado como ano´malo serı´an iteraciones im-
puestas por el experto humano. Un ejemplo de esto serı´a imponer una condicio´n en la que si
determinada variable de entrada supera un valor fijado por el usuario se declararı´a ano´mala y
en el caso contrario se declararı´a normal. Este tipo de sistemas son de fa´cil implementacio´n
DICIEMBRE 2017 MEMORIA 33
E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A132
pero mucho ma´s difı´ciles de ajustar ya que no aprenden solos. El error serı´a tambie´n mucho
ma´s grande.
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8 Resultados finales
El presente trabajo tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es controlar la planta
de agua del laboratorio con un regulador y el segundo detectar posibles anomalı´as en su
funcionamiento. Para una mejor comprensio´n del sistema se dispone del diagrama de bloques
de la figura 8.0.0.1.
Figura 8.0.0.1 – Diagrama de bloques general
La entrada del sistema sera´ el nivel en porcentaje al que se quiere elevar el agua en el
depo´sito (SP). Este se compara con el valor actual y se genera una sen˜al de error (e(t)). A
continuacio´n esa sen˜al entra en el regulador, que con la sen˜al de control (u(t)) lleva el sistema
hasta la zona deseada. De la planta se extrae la lectura del nivel y se acondiciona (H(t)) para
volver a comparar con el SP. Aparte de eso, se tiene el bloque de deteccio´n de anomalı´as,
que tiene de entradas el error (e(t)) y los para´metros del regulador. A su salida informa del
comportamiento normal o ano´malo del sistema.
8.1. Regulador
8.1.1. Ecuaciones del regulador
En primer lugar, se confecciona el regulador PID en Matlab y se plantea su ecuacio´n conti-
nua:
DICIEMBRE 2017 MEMORIA 35
E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A132







1 + TdN s
)
(8.1.1.1)
Como se trabaja en discreto, hay que discretizar la ecuacio´n. Para ello se emplea la discre-
tizacio´n de Tustin (ver seccio´n de ca´lculos), obteniendo como resultado las siguientes ecuacio-
nes para el PID:
El error: e[k] = r[k]− y[k].
La parte integral: i[k] = C1(e[k] + e[k − 1]) + i[k − 1].
La parte derivativa: d[k] = C2(y[k]− y[k − 1]) + C3d[k − 1]
La ecuacio´n de la sen˜al de control resulta de la forma u[k] = K(e[k] + i[k] + d[k]).
8.1.2. Obtencio´n de para´metros del regulador
Una vez obtenidas estas ecuaciones se ha implementado el regulador en Matlab, en base
a diferentes pruebas, se ha comprobado que para este sistema se mejora la respuesta elimi-
nando la constante proporcional de la parte derivativa y de la integral. El co´digo se puede ver
en los anexos de co´digo. Se ha elegido en principio una consigna (SP) del 50 % para ajustar
el regulador y seleccionar las ecuaciones que finalmente se usara´n.
Adema´s de eso se necesita calcular las constantes mencionadas anteriormente para las
ecuaciones. Para medir las caracterı´sticas de la respuesta del sistema (el periodo de oscilacio´n
sostenida Tc y la ganancia proporcional crı´tica Kc) existen varios me´todos:
Me´todo de oscilacio´n sostenida de Ziegler y Nichols.
Diagramas de Bode.
Me´todo Relay-Feedback.
El primer me´todo es fundamental en el ajuste de reguladores PID pero supone aumentar
la ganancia proporcional llevando al sistema a una zona lı´mite de estabilidad (oscilacio´n) y
corriendo el riesgo de llevarlo a la inestabilidad. En cuanto a los diagramas de Bode, para este
sistema no es sencillo practicar un ana´lisis frecuencial, por lo que el me´todo Relay-Feedback
es en este caso el ma´s adecuado.
Este me´todo, desarrollado por Astro¨m y Ha¨gglud, consiste en hacer oscilar el sistema en
torno a al punto de operacio´n mediante el uso de un rele´ con histe´resis como el de la siguiente
figura:
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Figura 8.1.2.1 – Esquema del Relay-Feedback
El rele´ que se emplea para el experimento tiene una amplitud d = 50 y un ancho de ventana
de histe´resis h = 5. Estos valores se utilizan en base a la experiencia previa sobre esta planta.
El periodo de oscilacio´n de este rele´ es semejante al periodo de oscilacio´n sostenida Tc que
se quiere obtener.
Figura 8.1.2.2 – Histe´resis del Relay-Feedback
El co´digo del script de Matlab se puede ver en el anexo de co´digos de programacio´n.
En e´l, se establece un tiempo de funcionamiento de noventa segundos para conseguir varias
oscilaciones completas. A continuacio´n, se genera una matriz de dos filas (el tiempo y el nivel
de llenado) y noventa columnas para cada uno de los valores. El periodo de muestreo es
de 1 segundo en todos los casos. Para tener la seguridad de que el tiempo de muestreo es
exacto se incorporan los comandos tic y toc, que permiten calcular el tiempo de la ejecucio´n
del programa para poder restarlo ası´ al tiempo que pasa el programa pausado y conseguir un
tiempo de muestreo exacto. Una vez hecho esto, el programa entra en un bucle for en el que
se genera la oscilacio´n. Una vez transcurridos los noventa segundos se sale del bucle, se para
la planta y se guarda la matriz generada en un documento de Excel para extraer los datos
de nivel y tiempo. Esto tambie´n podrı´a hacerse guardando la propia matriz como se hara´ ma´s
adelante. Por u´ltimo, se detiene la comunicacio´n con la tarjeta.
Una vez guardados los datos se procede a su ana´lisis para extraer las dos constantes que
se buscan. En primer lugar se busca una oscilacio´n estable por lo que se desecha la primera,
en la que el sistema traı´a ma´s inercia de lo normal. En cuanto se tiene dicha oscilacio´n, se mira
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el periodo en la fila de ı´ndices. En este caso Tc = 15s. A continuacio´n, dentro de ese periodo
se mira el valor ma´ximo y mı´nimo que se ha alcanzado. Se resta el valor mı´nimo del ma´ximo
y se obtiene ası´ el valor de la amplitud a = 12,25. A partir de esos datos se puede calcular la









12,252 − 52 = 5,69 (8.1.2.1)
Una vez que se tiene Tc y Kc se procede a calcular el resto de constantes del PID. Como
se ha dicho en el ana´lisis de las soluciones, las fo´rmulas elegidas son las de Ziegler Nichols
modificadas con poca sobreoscilacio´n (ver apartado de ca´lculos):
K = 1,88 (8.1.2.2)
Ti = 7,50 (8.1.2.3)
Td = 5,00 (8.1.2.4)
Adema´s de eso, por la experiencia adquirida en la planta en anteriores proyectos, se sabe
que se mejora la respuesta del sistema multiplicando por dos la Td. Por tanto, la constante Td
utilizada es:
Td = 10,00 (8.1.2.5)
Una vez obtenidas las constantes, se completa el co´digo con el regulador PID (Apartado de
co´digos de programacio´n) y se prueba su funcionamiento, obteniendo la respuesta subamorti-
guada que se muestra a continuacio´n:
Una vez hecho esto para el punto de trabajo del 50 %, se repetira´ lo mismo para obtener
los para´metros del PID en torno a otros dos puntos de funcionamiento: 70 % y 20 %. Se utilizan
tres puntos de trabajo diferentes para comprobar como el sistema de deteccio´n de anomalı´as
se adapta sin dejar de funcionar. Se hace oscilar el sistema en torno a los nuevos puntos, se
extraen de nuevo Tc y Kc y se aplican las mismas fo´rmulas (Ver en seccio´n de ca´lculos). Los
resultados son los siguientes:





Td = 5,33 · 2 = 10,66
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Figura 8.1.2.3 – Respuesta del regulador PID





Td = 6,33 · 2 = 12,66
8.2. Sistema de deteccio´n de anomalı´as
A continuacio´n se va a describir el funcionamiento del sistema de deteccio´n de anomalı´as.
Primero se extraera´n los datos del funcionamiento de la planta, se guardara´n y posteriormente
se estudiara´ la utilidad de cada uno en la deteccio´n de anomalı´as.
8.2.1. Toma de datos
Se modifica el script del PID para hacer una toma de datos (ver el co´digo de programacio´n)
y se recogen datos durante 3350 segundos funcionando con tres consignas diferentes sobre
los reguladores desarrollados en el apartado anterior: primero 50, despue´s 70 y por u´ltimo
20. Se utilizan 3 consignas para luego poder estudiar si hace falta entrenar a un sistema de
deteccio´n de anomalı´as para cada punto de funcionamiento o se puede utilizar uno solo. Una
vez realizado el experimento sobre la planta se recoge una matriz de 3350 columnas y 7 filas
en las que se guarda:
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Fila 1: ı´ndices de las muestras.
Fila 2: nivel.
Fila 3: error.
Fila 4: parte integral del PID.
Fila 5: parte diferencial del PID.
Fila 6: consigna.
Fila 7: sen˜al de control.
La respuesta del sistema, representada junto a la consigna es la que se muestra en la
figura 8.2.1.1:
Figura 8.2.1.1 – Respuesta del sistema para las tres consignas empleadas en el experimento. En negro
la consigna y en rojo la salida de la planta
8.2.2. Red neuronal
Se tiene el conjunto de datos mencionado anteriormente y adema´s, otra matriz de 1 fila y
tantas columnas como muestras en la que se etiquetan los datos como ano´malos o negativos
(0) y como funcionamiento normal o positivos (1) por un experto humano. Esto se hace para
supervisar el entrenamiento del sistema de deteccio´n de anomalı´as.
Se definen cuatro posibles resultados en un experimento de prediccio´n binario como el que
se va a realizar en el presente trabajo. Si el resultado de una exploracio´n es positivo y se habı´a
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etiquetado a ese valor como positivo, entonces se conoce como un Verdadero Positivo (VP); en
cambio si el valor real es negativo se conoce como un Falso Positivo (FP). De la misma forma,
se tiene un Verdadero Negativo (VN) cuando tanto la exploracio´n como el valor etiquetado son
negativos, y un Falso Negativo (FN) cuando el resultado de la prediccio´n es negativo pero el
valor etiquetado por el experto humano es positivo.
El sistema decide si un dato es positivo o negativo en funcio´n de su error. Si el error su-
pera un umbral establecido es negativo y si no lo supera es positivo. Ese error se calcula
matema´ticamente en base a las 6 salidas del autoencoder como se puede ver en el co´digo de
programacio´n.
En los experimentos realizados para el presente trabajo se calcula el porcentaje de acierto
de cada combinacio´n de variables de entrada para determinar que´ combinacio´n es la ma´s u´til
para la deteccio´n de anomalı´as. Segu´n se varı´a el umbral de discriminacio´n[4] (valor a partir
del cual decidimos que un caso es un positivo) el porcentaje de acierto varı´a. Este umbral se
ajusta ayuda´ndose de los percentiles. Estos percentiles dividen los datos de entrenamiento
de la red en cien partes de igual taman˜o entre el dato de entrenamiento con menor error y el
que mayor error tiene. El programa calcula el porcentaje de acierto cogiendo cada percentil y
despue´s trabaja automa´ticamente con el mejor para los datos de test.
Cabe sen˜alar aquı´ que para entrenar al sistema de deteccio´n de anomalı´as se emplean
parte de los datos etiquetados como positivos (la parte destinada a entrenamiento por la ins-
truccio´n cvpartition) por el experto humano y para el test se emplean los restantes datos po-
sitivos y todos los etiquetados negativos. Todos los datos que se utilizan para test son ciegos
para el sistema, lo cual quiere decir que no se ha entrenado con esos mismos datos.
Se parte de un programa desarrollado anteriormente en otro proyecto. Dicho programa
se utilizaba para clasificar tipos de plantas. Consta de un script principal donde se procesan
los datos de entrada y salida de la red utilizando un autoencoder y de varios scripts con las
funciones necesarias para el funcionamiento del algoritmo.
En este caso se modificara´ solo el script principal (Ver la explicacio´n en la seccio´n de
co´digos de programacio´n, TFG) para adaptar a la planta el algoritmo. El nuevo script muestra
4 gra´ficas de las que se puede extraer diferente informacio´n:
Gra´fica 1:
En el eje vertical presenta error y en el horizontal las distintas muestras. Muestra al
principio, en negro, los datos del estado normal de funcionamiento que utiliza el sistema
para entrenar. A continuacio´n, se muestran los datos de test, en rojo el error de los datos
etiquetados como ano´malos y por u´ltimo, en verde, el restante de los datos etiquetados
como normales pero que el sistema no toma para el entrenamiento. Un ejemplo de esta
gra´fica es la figura 8.2.2.1.
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Figura 8.2.2.1 – Errores de entrenamiento (negro) y errores de test (rojo y verde)
Gra´fica 2:
En el eje vertical presenta nivel y en el horizontal las distintas muestras. La forma de la
gra´fica es la del nivel del depo´sito de agua y sobre la misma se presentan en rojo los
datos etiquetados de forma manual por un experto humano como anormales y en negro
los datos etiquetados de la misma forma como funcionamiento normal. Se puede ver un
ejemplo en la figura 8.2.2.2.
Gra´fica 3:
En el eje vertical presenta error y en el horizontal las distintas muestras. Aquı´ se presen-
tan los datos de test (los que no se utilizan para el entrenamiento del sistema). Hasta
la lı´nea vertical, el error de los datos de test etiquetados como ano´malos y tras la lı´nea
vertical los datos de test etiquetados como normales.
En cuanto a los colores, los datos a la izquierda de la lı´nea son etiquetados como anor-
males y por lo tanto rojos. Si en ese parte aparece algu´n dato verde significa que el
sistema lo etiqueta como normal siendo realmente ano´malo. Si a la derecha de la lı´nea
aparece algu´n dato rojo significa que el sistema lo etiqueta como ano´malo siendo real-
mente correcto. Ejemplo en la figura 8.2.2.3
Gra´fica 4:
Esta es la gra´fica que ma´s informacio´n puede aportar. En el eje vertical presenta nivel y
en el horizontal las distintas muestras. Sobre la curva de nivel se presentan en rojo los
datos ano´malos y en negro los datos correctos como en la gra´fica 2. Adema´s de eso
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Figura 8.2.2.2 – Nivel real de la planta (en rojo los datos etiquetados como ano´malos)
Figura 8.2.2.3 – Clasificacio´n del sistema: en rojo los datos clasificados como ano´malos y en verde
como normales
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Figura 8.2.2.4 – En verde los datos ano´malos que el sistema etiqueta como normales
se le an˜ade la informacio´n de la gra´fica 3, poniendo en verde los valores etiquetados
como ano´malos que el sistema tilda de normales, lo que serı´an errores del sistema de
deteccio´n de anomalı´as. Ejemplo en la figura 8.2.2.4.
Cabe destacar que muchos de los errores cometidos por el sistema (falsos positivos)
son en zonas que podrı´an considerarse como normales por lo que, aunque se catalo-
gan como errores del sistemas, podrı´an no serlo dependiendo de la referencia humana
empleada.
Una vez desarrollado el co´digo, se va a tratar de determinar la mejor combinacio´n de varia-
bles de entrada al algoritmo para la deteccio´n de anomalı´as en el funcionamiento del sistema.
Al programa se le introducen las dos matrices de las que se ha hablado: la de las etiquetas y la
de datos. Dentro de la de los datos no se cogera´n todas las variables si no que se estudiara´n
las ma´s apropiadas. Se pueden descartar los ı´ndices ya que son totalmente independientes
del funcionamiento de la planta por lo que realmente hay 6 variables para estudiar.
8.2.3. Aspectos generales del sistema
Uno de los objetivos de este estudio es determinar si es necesario entrenar a un sistema
de deteccio´n de anomalı´as diferente para cada consigna, por eso se utilizan tres valores tan
diferentes como 50, 70 y 20. Se trata de demostrar aquı´ que el funcionamiento del sistema
es correcto pese a ser entrenado para diferentes consignas al mismo tiempo. Para ello se le
introducen los datos de entrenamiento, se ejecuta y se observa el resultado en la figura 8.2.3.1:
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Figura 8.2.3.1 – Primer experimento: Aspectos generales del sistema.
Como se ve en la imagen, el sistema acierta o se equivoca por igual independientemente
del punto de trabajo. Por eso se puede concluir que no es necesario entrenar un sistema para
cada punto de funcionamiento.
Cabe destacar para este caso y para los restantes, que los datos en torno al punto de
funcionamiento del 20 % son menos correctos que el resto. Esto se debe a que con tan poca
agua el efecto del oleaje es importante, el agua se mueve bastante en re´gimen permanente y
eso hace tambie´n difı´cil encontrar unos para´metros para el regulador PID tan ajustados como
el resto. Adema´s de eso, en esa parte se produce mucha sobreoscilacio´n pero es debida a que
el cambio de 70 a 20 es muy grande y se hace lentamente ya que es en vaciado por lo que se
acumula mucha marte integral que luego se tiene que descontar con la sobreoscilacio´n.
8.2.4. Ana´lisis de las variables de entrada
En este apartado se estudia cua´l es la mejor combinacio´n de variables de entrada para
el sistema de deteccio´n de anomalı´as. Para ello se hace un experimento incluyendo las 6
variables mencionadas anteriormente (nivel, error, parte integral del PID, parte diferencial del
PID, sen˜al de control y consigna) y otros 6 experimentos excluyendo en cada uno una de estas
variables.
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8.2.4.1. Experimento con todas las variables
En el primero de los experimentos se incluyen las seis variables para luego compararlo
con los restantes en los que se suprimen las diferentes variables una a una. En este caso
se muestra en la figura 8.2.4.1 el resultado del experimento en el que se tienen en verde
los falsos positivos predecidos por el sistema sobre la curva de nivel. Como se mencionaba
anteriormente, estos falsos positivos podrı´an no serlo dependiendo del criterio humano que se
emplee para etiquetar los datos. Esta figura servira´ para comparar con el resto de figuras de
los dema´s experimentos.
Figura 8.2.4.1 – Segundo experimento: todas las variables
La tabla 8.2.4.1 muestra el porcentaje de acierto por percentiles como se explicaba ante-
riormente. Aquı´ se ve que el el percentil 93 se obtiene un a´rea del 97.78 %, lo que, como se
vera´ ma´s adelante, es un resultado muy bueno.
8.2.4.2. Experimento sin la consigna
Se estudiara´ aquı´ si conviene introducir la consigna como una de las entradas a la red
neuronal. Para esto se elimina la sen˜al de consigna de las entradas del sistema de deteccio´n
de anomalı´as para ver el efecto que esto produce. Se ejecuta el programa resultando la gra´fica
8.2.4.2.
Se puede ver en la figura 8.2.4.2 como empeora claramente la precisio´n del sistema sin la
presencia de la consigna. Esto se debe a que con la consigna el sistema diferencia claramente
entre un punto de trabajo u otro. Se demuestra la diferencia de funcionamiento de forma de-
tallada con la tabla 8.2.4.2, en la que la ma´xima tasa de acierto es del 92.10 % en el percentil
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Tabla 8.2.4.1 – Tabla acierto por percentiles en el experimento con todas las variables
Figura 8.2.4.2 – Tercer experimento: gra´fica sin la consigna
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Tabla 8.2.4.2 – Tabla acierto por percentiles en el experimento sin la consigna
99, lo cual es mucho peor dato que el obtenido anteriormente en la tabla 8.2.4.1. Se recuerda
que gran parte de los datos que detecta el sistema como correctos y que el experto humano
habı´a etiquetado como ano´malos se producen en el momento en el que el sistema esta´ casi
estabilizado despue´s de un cambio de punto de funcionamiento o tras una anomalı´a. Esta di-
ferencia de interpretacio´n entre el sistema de deteccio´n de anomalı´as y el experto se debe a
una diferencia de criterios pero de todas maneras, esta diferencia esta´ ma´s marcada en este
experimento que en el anterior.
Con la tabla 8.2.4.2 se puede concluir definitivamente que es positivo para la deteccio´n de
anomalı´as en este sistema incluir la consigna como variable de entrada. Se ha implementado
el programa de tal forma que se configure automa´ticamente para usar el percentil que de mejor
resultado.
8.2.4.3. Experimento sin la sen˜al de control
Para estudiar la importancia de utilizar la sen˜al de control como entrada se siguen los
mismos pasos. Se ejecuta el programa con todas las variables menos la sen˜al de control y se
compara con el experimento completo. El resultado es el de la figura 8.2.4.3.
Cabe destacar que podrı´a ser intuitivo no incluir esta sen˜al ya que sus tres componentes
(error, parte diferencial y parte derivativa) por separado ya esta´n representadas pero a la vista
de las gra´ficas parece que el error del sistema es menor si le incluye. Se demuestra con la
tabla 8.2.4.3.
En este caso tambie´n queda demostrada la ventaja de incluir la sen˜al de control a pesar
de estar incluidas ya sus tres componentes. Sin introducirla el acierto ma´ximo se produce en
el percentil 95 y es del 92.46 % mientras que anteriormente se habı´a obtenido un acierto del
97.78 % en la tabla 8.2.4.1.
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Tabla 8.2.4.3 – Tabla acierto por percentiles en el experimento de la sen˜al de control
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Figura 8.2.4.4 – Quinto experimento: gra´fica sin el nivel
8.2.4.4. Experimento sin el nivel
Se introducen las variables utilizadas anteriormente eliminando el nivel. Se ejecuta el pro-
grama. La tabla resultante con la tasa de acierto por percentil es la tabla 8.2.4.4.
En la tabla 8.2.4.4 se demuestra que el nivel es una de las variables ma´s importantes
puesto que solo se obtiene el 91.18 % de acierto en el mejor percentil, el 96. La diferencia
es muy grande. Por otro lado se puede decir que el sistema sin la variable nivel es menos
sensible a los cambios de punto de funcionamiento. Esto es una variable a favor de excluirlo
de la entrada pero no suficiente. En conclusio´n, el nivel debe estar presente en este sistema
de deteccio´n de anomalı´as.
8.2.4.5. Experimento sin el error
Teniendo el nivel y la consigna al mismo tiempo se puede pensar que tener el error no
aporta nada ya que este es la diferencia entre uno y otro pero en este caso se trata del error
multiplicado por la constante proporcional (K) del PID. De esta forma se le da ma´s peso al
error, importante para detectar errores de posicio´n en las anomalı´as. La gra´fica sin el error es
la de la figura 8.2.4.5.
La tabla resultante con la tasa de acierto por percentil es la tabla 8.2.4.5.
Sin el error el ma´ximo acierto que se consigue es en el percentil 94 con tan solo un 91.38 %
de aciertos mientras que con e´l se consigue un 97.78 % en la tabla 8.2.4.1. Queda demostrado
ası´ que pese a tener el error representado con el nivel y la consigna, el incluirlo aporta ma´s
exactitud aparte de hacerlo ma´s sensible a los errores de posicio´n.
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Tabla 8.2.4.4 – Tabla acierto por percentiles en el experimento sin el nivel
Figura 8.2.4.5 – Sexto experimento: gra´fica sin el error
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Tabla 8.2.4.5 – Tabla acierto por percentiles en el experimento sin el error
8.2.4.6. Experimento sin la parte diferencial
Se tratara´ a la parte diferencial y a la integral por separado de la sen˜al de control pese
a formar parte ambas de ella. De esta forma se puede estudiar su valı´a por separado. En la
figura 8.2.4.6 se ve lo que pasa si se elimina la parte diferencial.
En la tabla 8.2.4.6 se ve como el sistema acierta mucho menos si no tiene a la entrada la
parte diferencial del regulador. El percentil con el que ma´s se acierta es el 97, con un porcentaje
de 91.56 %. En cambio, si se introduce dicho dato a la entrada se obtiene un acierto ma´ximo
del 97.78 % en el percentil 93 como se puede ver en la tabla 8.2.4.1. Esto supone una mejorı´a
muy grande y deja patente la importancia de que la parte diferencial este´ presente.
8.2.4.7. Experimento sin la parte integral
Por u´ltimo se estudia la parte integral. En la figura 8.2.4.7 se ve lo que pasa si se elimina
la parte integral.
En la tabla 8.2.4.7 se tiene un acierto del 91.99 % en el percentil 97 sin la parte integral
mientras que, anteriormente, el la tabla 8.2.4.1 se tiene un acierto del 97.78 %. La diferencia
es notable por lo que se decide incluir tambie´n esta parte en los datos de entrada.
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Tabla 8.2.4.6 – Tabla acierto por percentiles en el experimento de la parte diferencial del PID
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Tabla 8.2.4.7 – Tabla acierto por percentiles en el experimento de la parte integral del PID
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8.3. Conclusiones
De esta serie de experimentos se pueden extraer tres conclusiones fundamentales:
Se demuestra que no es necesario entrenar a un sistema para cada punto de funciona-
miento ya que con un entrenamiento solo el sistema responde bien. Esto se puede ver
en la figura 8.2.3.1.
El autoencoder es una buena eleccio´n ya que se demuestra sobradamente que, si se le
introducen las entradas adecuadas, detecta perfectamente los funcionamientos ano´ma-
los de la planta de laboratorio.
Se ha demostrado tambie´n que la mejor combinacio´n de variables de entrada son las
seis principales: nivel, error, consigna, sen˜al de control del PID, parte proporcional del
PID y parte integral del PID.
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9 Documentacio´n de partida
9.1. Propuesta inicial de asignacio´n del TFG
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10 Ca´lculos
10.1. Discretizacio´n del PID
La discretizacio´n del PID se realiza mediante transformada bilineal, ma´s conocida como
Me´todo de Tustin.
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Donde Ts es el tiempo de muestreo (1s), Td la constante derivativa, Ti la constante integral
y N un filtro paso bajo. De aquı´ se obtiene:
El error: e[k] = r[k]− y[k].
La parte integral: i[k] = C1(e[k] + e[k − 1]) + i[k − 1].
La parte derivativa: d[k] = C2(y[k]− y[k − 1]) + C3d[k − 1]
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Quedando la sen˜al de control final con la forma: u[k] = K(e[k] + i[k] + d[k])
10.2. Constantes del PID
Estos para´metros para ajustar el regulador se calculan para cada punto de funcionamiento.
En primer lugar, como se explica en el ana´lisis de las soluciones, se prueban los diferentes
me´todos de ajuste en torno a un SP del 50 %. Se obtiene del script con el rele antes mencio-
nado un periodo (Tc) de 15 segundos y una amplitud (a) de 12.25. Se sabe que d = 50 y que
H = 5 y se necesita calcular Kc:
Kc =
4d




12,252 − 52 = 5,69 (10.2.0.1)
Una vez calculada Kc, el primer me´todo que se prueba para calcular las constantes es el
de Ziegler Nichols en cadena cerrada:
K = 0,60 ·Kc = 0,60 · 5,69 = 3,41 (10.2.0.2)
Ti = 0,50 · Tc = 0,50 · 15,00 = 7,50 (10.2.0.3)
Td = 0,125 · Tc = 0,125 · 15,00 = 1,88 (10.2.0.4)
A partir de estas fo´rmulas, algunos autores han propuesto modificaciones para mejorar la
respuesta. Aquı´ se tendra´n en cuenta dos modificaciones: una que mejora la sobreoscilacio´n
y otra que la anula.
Fo´rmulas de Ziegler Nichols modicicadas: poca sobreoscilacio´n.
K = 0,33 ·Kc = 0,33 · 5,69 = 1,88 (10.2.0.5)
Ti = 0,50 · Tc = 0,50 · 15,00 = 7,50 (10.2.0.6)
Td = 0,33 · Tc = 0,33 · 15,00 = 5,00 (10.2.0.7)
Fo´rmulas de Ziegler Nichols modicicadas: sin sobreoscilacio´n.
K = 0,20 ·Kc = 0,20 · 5,69 = 1,14 (10.2.0.8)
Ti = Tc = 15,00 (10.2.0.9)
Td = 0,33 · Tc = 0,33 · 15 = 5,00 (10.2.0.10)
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Aparte de esto, las fo´rmulas se calculan tambie´n por el me´todo de Tyreus-Luyben:
K = 0,45 ·Kc = 0,45 · 5,69 = 2,56 (10.2.0.11)
Ti = 2,20 · Tc = 2,20 · 15,00 = 33,00 (10.2.0.12)
Td = Tc/6,3 = 15,00/6,3 = 2,38 (10.2.0.13)
10.3. Constantes para SP de 20 y 70
Para un punto de funcionamiento de 20:
Tc = 19 (10.3.0.1)
Kc =
4d




13,31972 − 52 = 2,06 (10.3.0.2)
K = 0,33 ·Kc = 0,33 · 2,06 = 0,68 (10.3.0.3)
Ti = 0,50 · Tc = 0,50 · 19,00 = 9,50 (10.3.0.4)
Td = 0,33 · Tc = 0,33 · 19,00 = 6,33 (10.3.0.5)
Para un punto de funcionamiento de 70:
Tc = 16 (10.3.0.6)
Kc =
4d




16,692 − 52 = 5,59 (10.3.0.7)
K = 0,33 ·Kc = 0,33 · 5,59 = 1,85 (10.3.0.8)
Ti = 0,50 · Tc = 0,50 · 16,00 = 8,00 (10.3.0.9)
Td = 0,33 · Tc = 0,33 · 16,00 = 5,33 (10.3.0.10)
Se recuerda que ma´s tarde se multiplicara´ Td por dos para mejorar la respuesta como se
ha explicado en el ana´lisis de las soluciones.
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11 Co´digos de programacio´n
11.1. Para´metros del regulador PID
Este co´digo es el utilizado para el Relay-Feedback del que se extraen los para´metros para
calibrar el regulador PID.
Co´digo 11.1: Co´digo Relay-Feedback
% Inicializacio´n de la tarjeta.
DAQ Start;
tic









if valor < 45
DAQ Write(100,0);
end
if valor > 55
DAQ Write(0,0);
end





% Pause for 1 seconds
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% Datos a Excel





En esta seccio´n se especifica el co´digo del script de Matlab con el que se controla la planta
y se extraen luego sus datos en una matriz para el control de las anomalı´as.
Co´digo 11.2: Co´digo PID











V Error = zeros(tiempo,1);
V Nivel = zeros(tiempo,1);
V SP = zeros(tiempo,1);
U Integral = zeros(tiempo,1);
U Diferencial = zeros(tiempo,1);
N=0.8;
Ts=1; %Periodo de muestreo.
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for i=1:tiempo
V SP(i,1) = SP;
V Nivel(i,1) = DAQ Read;
V Error(i,1)=K*(SP−V Nivel(i,1));
U Integral(i,1)=C1*(V Error(i,1)+V Error(a,1))+U Integral(a,1);
U Diferencial(i,1)=C2*(V Error(i,1)−V Error(a,1))+C3*(U Diferencial(a,1));
DAQ Write(((V Error(i,1))+(U Integral(a,1))+(U Diferencial(i,1))),0);
plot(1:tiempo,V Nivel(:,1),'r−',1:tiempo,V SP(:,1),'k−');
a=i;
pause(1−toc); %Temporizacio´n de 1 periodo menos el tiempo gastado
%en operacciones.
tic;
% Para parar el programa con la letra Q. Tambie´n se para el script usando
% Ctrl + C.
key=get(gcf,'currentcharacter');
if key=='q'
break % Rompe el bucle.
end
valores(1,i) = i
valores(2,i) = V Nivel(i,1);
valores(3,i) = V Error(i,1);
valores(4,i) = U Integral(i,1);
valores(5,i) = U Diferencial(i,1);
end
% Datos a Excel
filename = 'C:\Users\alumnado\Documents\MATLAB\Brais Chas\Datos1.xlsx';
xlswrite(filename,valores);
% Al acabar el programa.
DAQ Write(0,0)
DAQ Stop
Este es el co´digo utilizado para la toma de los datos que luego se utilizara´n para los expe-
rimentos.
Co´digo 11.3: Toma de datos
% Inicializacio´n de la tarjeta.
DAQ Start;
tic
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% Constantes.







V Error = zeros(tiempo,1);
V Nivel = zeros(tiempo,1);
V SP = zeros(tiempo,1);
U Integral = zeros(tiempo,1);
U Diferencial = zeros(tiempo,1);
N=0.8;
Ts=1; %Periodo de muestreo.

















V SP(i,1) = SP;
V Nivel(i,1) = DAQ Read;
V Error(i,1)=K*(SP−V Nivel(i,1));
U Integral(i,1)=C1*(V Error(i,1)+V Error(a,1))+U Integral(a,1);
U Diferencial(i,1)=C2*(V Error(i,1)−V Error(a,1))+C3*(U Diferencial(a,1));
DAQ Write(((V Error(i,1))+(U Integral(a,1))+(U Diferencial(i,1))),0);
plot(1:tiempo,V Nivel(:,1),'r−',1:tiempo,V SP(:,1),'k−');
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a=i;
pause(1−toc); % Temporizacio´n de 1 periodo menos el tiempo gastado
% en operacciones.
tic;
% Para parar el programa con la letra Q. Tambie´n se para el script usando
% Ctrl + C.
key=get(gcf,'currentcharacter');
if key=='q'
break % Rompe el bucle.
end
valores(1,i) = i
valores(2,i) = V Nivel(i,1);
valores(3,i) = V Error(i,1);
valores(4,i) = U Integral(i,1);
valores(5,i) = U Diferencial(i,1);
valores(6,i) = SP;
valores(7,i) = ((V Error(i,1))+(U Integral(a,1))+(U Diferencial(i,1)));
end
% Datos a Excel
filename = 'C:\Users\alumnado\Documents\MATLAB\Brais Chas\Datos2TD.xlsx';
xlswrite(filename,valores);
% Al acabar el programa.
DAQ Write(0,0)
DAQ Stop
11.3. Deteccio´n de anomalı´as
Este es el co´digo del programa principal en el que se encuentra el autoencoder.




NORMALIZACION = 1; % 0 sin normalizar − 1 entre [0 1] − 2 zscore
NEURALFUN = 2; % Funcio´n neuronal en la salida: 1−lineal, 2−logsig,
% 3−tanh
cNor = 1; % Clase considerada como normal para entrenar (0 o 1)
% o (1,2,3...)
claseN = cNor;
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cOut = abs(cNor−1); % Clase considerada como outlier para entrenar
umbral = 28;
% Selecciona la funcio´n neuronal
if (NEURALFUN == 7)
fh = 'logsig'; % Funcio´n de activacio´n en la capa oculta
fn = 'lineal m'; % Funcio´n de activacio´n en la capa de salida
finv = 'ilineal m';
fderiv = 'dlineal m';
elseif (NEURALFUN == 2)
fh = 'logsig'; % Funcio´n de activacio´n en la capa oculta
fn = 'ilogsig'; % Funcio´n de activacio´n en la capa de salida
finv = 'logsig m';
fderiv = 'dilogsig';
elseif (NEURALFUN == 3)
fh = 'tansig'; % Funcio´n de activacio´n en la capa oculta
fn = 'atanh'; % Funcio´n de activacio´n en la capa de salida
end
% Carga los datos
disp('Valores');
load datosplanta50 70 20 2D.mat;
variables = [1, 2, 3, 4, 5, 6] % Las filas que quiero utilizar de
% la matriz de datos.
XX = valores 20 50 70 2D(variables,:);
dd = anomalias 2D(1,:);
cNor=1;
cOut=0;
HS=length(variables)−1; % Nu´mero de neuronas en la capa oculta (una menos
% que variables)
%%%%%%%%Normalizacio´n previa de los datos
if (NORMALIZACION == 1)
for i = 1:size(XX,1)
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CVO = cvpartition(nNor,'KFold', NKFOLD);
for i = 1:1
% Se seleccionan los datos de train y test para esta iteracio´n
Xtrain = XNor(:,CVO.training(i));
classTrain = classNor(CVO.training(i));
Xtest = [XOut XNor(:,CVO.test(i))];
classTest = [classOut classNor(CVO.test(i))];
[˜,n] = size(Xtrain);
[˜,ntest] = size(Xtest);
% Entrenamiento del Autoencoder
[salidasTr, salidasTest, W1, W2, tr time, tst time] = SVD autoencoder
(Xtrain,Xtest,hiddenSize,fh,fn,finv,fderiv);
tr times(i) = tr time;
tst times(i) = tst time;
% Ca´lculo del error de reconstruccio´n a la salida
errores = (salidasTr(1:end,:)−Xtrain(1:end,:)).ˆ2';
med errores = mean(errores,2);
erroresTest = (salidasTest(1:end,:)−Xtest(1:end,:)).ˆ2';
med erroresTest = mean(erroresTest,2);
erroresTest1 = (salidasTest(1:end,1:length(classOut))−
Xtest(1:end,1:length(classOut))).ˆ2';
med erroresTest1 = mean(erroresTest1,2);
erroresTest2 = (salidasTest(1:end,length(classOut)+1:end)−
Xtest(1:end,length(classOut)+1:end)).ˆ2';
med erroresTest2 = mean(erroresTest2,2);
Clase = cNor*ones(1,ntest);
maxErrTr = max(med errores);
meanErrTr = mean(med errores);
stdErrTr = std(med errores);
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percentil(cr) = prctile(med errores,per);
Clase(med erroresTest > percentil(cr)) = cOut;
Aciertos(i,cr) = 100*sum(Clase == classTest)/ntest;
[tp(i,cr), fp(i,cr)] = AUC(classTest, Clase, cOut);
acc(i,cr) = trapz([0 fp(i,cr) 1],[0 tp(i,cr) 1]);
end











% title('Errores de entrenamiento (negro) y errores de test
% (rojo y verde)');




valores 20 50 70 2D(1,anomalias 2D==1),'k.');
hold on;
plot(find(anomalias 2D==0),
valores 20 50 70 2D(1,anomalias 2D==0),'r.');
ylabel('Nivel')
xlabel('Muestras')
% title('Nivel real de la planta (en rojo los datos etiquetados
% como ano´malos)');
[˜,umbral] = max(acc(i,:));
anomaliasTest1 = (med erroresTest1 > percentil(umbral));







% plot(1:length(classOut),valores 20 50 70 2D(1,dd==0)/200,'m');
plot([length(classOut) length(classOut)],[0 0.2]);
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ylabel('Error')
xlabel('Muestras')
% title('Clasificacio´n del sistema: en rojo los datos clasificados










%title('En verde los datos anomalos que el sistema etiqueta como
%normales');
hold on;
indices = find(anomalias 2D==0);
indices1 = find(anomaliasTest1);
for i = 1:length(indices)
if (anomaliasTest1(i)==1)
plot(indices(i), valores 20 50 70 2D(1,indices(i)),'r.',
'MarkerSize',1);
else
plot(indices(i), valores 20 50 70 2D(1,indices(i)),'g.',
'MarkerSize',20);
end







for j = 1:cr % Medidas





DICIEMBRE 2017 ANEXOS 77

TI´TULO: DESARROLLO DE UN SISTEMA BASADO EN TE´CNICAS
DE APRENDIZAJE COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIO´N
DE ANOMALI´AS EN UNA PLANTA DE NIVEL
PLANOS
PETICIONARIO: ESCUELA UNIVERSITARIA POLITE´CNICA
AVDA. 19 DE FEBREIRO, S/N
15405 - FERROL
FECHA: DICIEMBRE DE 2017
AUTOR: EL ALUMNO
Fdo.: CHAS GESTAL, BRAIS

E.U.P. GRADO EN ING. ELECTRO´NICA TFG Nº: 770G01A132
En el presente trabajo no aplica una seccio´n de planos.
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12 Presupuesto
12.1. Materiales, mano de obra y elementos auxiliares
Concepto Cantidad Precio unitario Total
Mano de obra de un
graduado en Ingenierı´a 420 horas 50e 21.000e
Electro´nica y Automa´tica
Licencia de Matlab 1 licencia 2.000e 2.000e
TOTAL: 23.000e
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12.2. Amortizaciones
Elemento Precio Amortizacio´n Total Amortizacio´n en 3 meses Coste
Ordenador porta´til 745e 4 an˜os 6,25 % 46,57e
TOTAL: 46,57e
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12.3. Totales
Elemento Coste
Mano de obra y auxiliares 23.000e
Amortizaciones 46,57e
TOTAL: 23.046,57e
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En el presente trabajo no se realizan estudios con entidad propia.
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